(= ZKUSEBNi LABORATOR ¢&.1255 N
Lm w akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. iih/ezl/%lif@ A
dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005 K R T T
- Protokol &islo : 493/2020
PROTOKOL O ANALYZE VZORKU Datum vystaveni :  11.2.2020
Strana : 1/4
Zadavatel :  Obec Lipina .
Lipina 8l ICO : 0035278
785 01 Sternberk
Material : Voda Datum odbeéru : 21.1.2020
Druh vzorku : Voda pitna Cas odbéru : 9:30
ZpUsob odbéru :  Prosty vzorek Datum prijeti : 21.1.2020
Vzorkoval : Rychly Josef Datum zprac. : 21.1.2020- 10.2.2020

Identifikace vzorku:
(Misto odbéru)

Lipina ¢€.p.81,hospoda,vycep

Postup vzorkovani:

SOP V-1 Odbér vzork( pitné vody
(CSN EN 1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 19458, CSN EN I1SO 5667-14)

Analyza €.: 341/2020

Uplny rozbor vzorku pitné vody v rozsahu vyhlasky 252/2004 Sb. pFilohy ¢&.5, tab.B

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Intestinalni enterokoky ENK 0 KTJ/100ml 27 | CSNEN ISO 7899-2 30 %
Escherichia coli E-coli 0 KTJ/100ml 25 | GSNEN I1SO 9308-1 41 %
Koliformni bakterie KOLI 0 KTJ/100ml 25 | GSNEN I1SO 9308-1 30 %
Mikroskopicky obraz-abioseston MO-ab. <1,00 % *

Mikroskopicky obraz-pocet organis  MO-p.o. 0 jedinci/ml * 10%

Mikroskopicky obraz-zivé organismm  MO-Z.0. 0 jedinci/ml * 10%
Kult. mikroorganismy pfi 22 °C KM 22°C 0 KTJ/ml 30 | GSNENISO 6222 29 %
Kult. mikroorganismy pfi 36 °C KM 36 °C 0 KTJ/ml 30 | GSNENISQG222 30%
Fyzikalné-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka SOP Metoda Nej.
Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l 7 | &SNISO 7150-1
Antimon Sb <1,00 ug/l 21 | GSNENISO 11885
Arsen As <1,00 uo/l 21 | ESNENISO 11885
Barva Barva <5,00 mg/l Pt 34 | GSNEN I1SO 7087
Berylium Be <0,200 ug/l 21 GSN EN 1SO 11885
Bor B <0,050 mg/I 21 | &SNENISO 11885
Bromicnany BRO3(-) <2,00 po/l 5 | ESNENISO 10304-14
TOC TOC <1,00 mg/l 77 | &SNEN 1484
Dusicnany NO3(-) 7,56 mg/l 5 | ¢SNENISO 10304-14 5%
Dusitany NO2(-) <0,020 mg/l 5 | ESNENISO 10304-14
Fluoridy F(-) <0,100 mg/I 5 | CSNENISO 10304-1.4
Hlinik Al <0,010 mg/I 21 | ESNENISO 11885
Horcik Mg 3,84 mg/I 21 | ESNENISO 11885 5%
Chlor Voln)'/ CLZ'VOI . <0,010 mg/l 40 Firemni metoda HACH
Chloridy CI(-) 24,3 mg/I 5 | ESNENISO 10304-1.4 6 %
Chlore¢nany ClO3(-) <50,0 po/l 5 | GSNENISO 10304-14
Chloritany ClO2(-) <50,0 ug/l 5 | ESNENISO 10304-1.4
Suma chloritand a chloreénan(i <50,0 ug/l *

Chrom Cr 1,22 ug/l 21 CSN EN 1SO 11885 10 %

Chut’ Chut’ Prijatelny 48 | TNV 757340
Kadmium Cd <0,500 ug/l 21 &SN EN 1SO 11885
Konduktivita Vod. 33,8 mS/m 2 | CSNEN 27888 4%
Kyanidy celkové CN celk. <0,010 mg/l 36 | Gsn 757415
Mangan Mn 0,013 mg/I 21 | ESNENISO 11885 25 %
Méd Cu <1,00 uo/l 21 | CSNENISO 11885
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Fyzikalné-chemické a organoleptické ukazatele
Parametr Symbol Vysledek Jednotka SOP Metoda Nej.
Nikl Ni <2,00 po/l 21 | ESNENISO 11885
Olovo Pb <5,00 uo/l 21 | GSNENISO 11885
Pach Pach Pfijatelny 48 | TNV 757340
Pesticidni latky celkem PLC <0,100 pa/l S
pH pH 7,47 1 | &sNiso 10523 1%
Polycyklické arom. uhlovodiky PAU <0,020 ug/l 91 | EsN 757554
Rtut’ Hg <0,200 ug/l 22 | &SN 757440
Selen Se 1,61 ug/l 21 GSN EN I1SO 11885 15%
Sirany S04(2-) 29,8 mg/l 5 | CSNEN ISO 10304-1,4 5%
Sodik Na 3,34 mg/l 21 | GSNENISO 11885 7%
Vapnik Ca 43,8 mg/l 21 | GSNENISO 11885 5%
Tvrdost Cat+Mg 1,25 mmol/I 21 | CSNENISO 11885 7%
Zakal Zakal 0,300 ZF(n) 33 | GSNEN ISO 7027 10 %
Zelezo Fe <0,005 mg/l 21 | ESNENISO 11885
Teplota vody t 8,20 °C 41 | &SN 757342 1%
Tékaveé organickeé latky (TOL)
Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
1,2-dichlorethan 1,2 DE <0,500 po/l 81 | CSNENISO 15680
Benzen Benzen <0,250 uo/l 81 | GSNENISO 15680
Chloroform CHCI3 <0,250 ug/l 81 | CSNENISO 15680
Tetrachlorethen (PCE) PCE <0,250 uo/l 81 SN EN 1SO 15680
Suma PCE a TCE PCE+TCE <0,250 po/l *
Trichlorethen (TCE) TCE <0,250 uo/l 81 | CSNENISO 15680
Trihalomethany THM 0,635 ug/l 81 GSN EN I1SO 15680 25 %
Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)
Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Benzo(a)pyren BaP <0,002 ug/l 91 | Esn757554
Triazinové pesticidy a jejich metabolity
Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Atrazin <0,010 po/l S | USEPAS535, US EPA 1694
Atrazin-desethyl desisopropyl <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Atrazin-desisopropyl <0,010 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Atrazin-desethyl <0,010 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Hexazinon <0,010 pg/l S US EPA 535, US EPA 1694
Atrazin-2-hydroxy <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metazachlor <0,010 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Simazin <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
Simazin-2-hydroxy <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy <0,010 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Terbuthylazin-desethyl <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Terbuthylazin-hydroxy <0,010 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Terbutylazin <0,010 ug/l S | USEPAS35,US EPA 1694
Ostatni pesticidni latky a jejich metabolity
Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Boscalid <0,010 pg/l S | USEPAS535, US EPA 1694
Desmedipham <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
Fenmedifam <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Fenpropidin <0,020 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Fenpropimorph <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Flufenacet <0,050 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Pendimethalin <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Propachlor <0,010 ua/l S US EPA 535, US EPA 1694
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Ostatni pesticidni latky a jejich metabolity
Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Propachlor ESA <0,040 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Propachlor OA <0,030 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Propaquizafop <0,030 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Quinmerac <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
Spiroxamine <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
2,4-D <0,010 uo/l S DIN 38407-35
2,4-DP (isomery) <0,010 po/l S DIN 38407-35
Acetochlor <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Acetochlor ESA <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Acetochlor OA <0,020 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Alachlor <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Alachlor ESA <0,020 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Alachlor OA <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Aminopyralid <0,050 pg/l S DIN 38407-35
Azoxystrobin <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
BAM <0,010 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Bentazon <0,010 po/l S DIN 38407-35
Bentazon methyl <0,030 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Clopyralid <0,030 po/l S DIN 38407-35
Cyproconazole <0,010 pg/l S US EPA 535, US EPA 1694
Dicamba <0,030 ug/l S DIN 38407-35
Diflufenican <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Dimethachlor <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
Dimethachlor ESA <0,030 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Dimethachlor OA <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Dimethenamid <0,010 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Dimethoat <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Diuron <0,010 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Epoxiconazole <0,030 pg/l S US EPA 535, US EPA 1694
Ethofumesate <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Fluroxypyr <0,020 pg/l S | DIN 38407-35
Chloridazon-desfenyl <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Chloridazone <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Chloridazon-metyl-desfenyl <0,050 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Chlorpyrifos <0,005 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Chlortoluron <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Chlortoluron-desmeth <0,020 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Isoproturon <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Isoproturon-desmethyl <0,020 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Isoproturon-monodesmethyl <0,020 pg/l S US EPA 535, US EPA 1694
Lenacil <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Linuron <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
MCPA <0,010 po/l S DIN 38407-35
MCPP <0,010 pg/l S DIN 38407-35
Metamitron <0,030 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metazachlor ESA <0,020 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metazachlor OA <0,040 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metconazole <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metolachlor ESA <0,020 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metolachlor OA <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metribuzin-desamino diketo <0,020 pg/l S DIN 38407-35
Metribuzin <0,030 pg/l S US EPA 535, US EPA 1694
Metribuzin-desamino <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Pethoxamid <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Pethoxamid ESA <0,030 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Prochloraz <0,020 ua/l S US EPA 535, US EPA 1694
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Ostatni pesticidni latky a jejich metabolity
Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Propiconazole <0,010 po/l S US EPA 535, US EPA 1694
Prothioconazole <0,050 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
S-Metolachlor <0,010 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694
Tebuconazole <0,010 uo/l S US EPA 535, US EPA 1694
Thiacloprid <0,010 pa/l S US EPA 535, US EPA 1694
Thiophanate-methyl <0,030 ug/l S US EPA 535, US EPA 1694

Nejistota stanoveni: Ve sloupci "NEJ." jsou uvedeny rozSifené nejistoty jednotlivych stanoveni jako soucin smérodatné
odchylky opakovatelnosti a koeficientu rozsifeni (k=2), coz pfi normalnim rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.
Uvedené nejistoty nezahrnuji nejistotu vzorkovani.

Prohl&Seni : Vysledky ana
Stanoveni oznacena "*" nejsc

a zkouseny vzorek. Cislo akreditované zkousky je uvedeno ve sloupci "SOP"
jsou provedena u subdodavatele.

RNDr. Sarka Kubova
Zéastupce vedouciho laboratore

Zpracoval a schvalil :

konec protokolu
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