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VYHODNOCENT ANALYZY VZORKU o oeents 540016

Strana : 1/1
Zadavatel :  Obec Lipina .
Lipina 81 ICO : 0035278
785 01 Sternberk
Material : Voda Datum odbeéru : 18.3.2019
Druh vzorku : Voda pitna Cas odbéru : 13:30
ZpUsob odbéru :  Prosty vzorek Datum prijeti : 18.3.2019
Vzorkoval : Rychly Josef Datum zprac. : 18.3.2019- 22.3.2019
Identifikace vzorku: Lipina ¢.p.81,0becni Grad,kancelar
(Misto odbéru)
Postup vzorkovani:  sop V-1 Odbér vzorkd pitné vody
(GSN EN 1SO 5667-3, CSN SO 5667-5, CSN EN 1SO 19458, CSN EN ISO 5667-14) Analyza €.: 2219/2019
Kraceny rozbor vzorku pitné vody v rozsahu vyhlasky 252/2004 Sb., prilohy €.5, tab.A

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka Typ Limit Hodn.
Escherichia coli E-coli 0 KTJ/100ml NMH 0 V
Koliformni bakterie KOLI 0 KTJ/100ml MH 0 \Y
Kult. mikroorganismy pfi 22 °C KM 22°C 0 KTJ/ml MH 200 \Y
Kult. mikroorganismy pfi 36 °C KM 36 °C 0 KTJ/ml MH 40 \V4
Fyzikalné-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka Typ Limit Hodn
Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l MH 0,5 \
Barva Barva <5,00 mg/l Pt MH 20 \Y
TOC TOC <1,00 mg/I MH 5 \Y
Dusi¢nany NO3(-) 11,2 mg/I NMH 50,0 \%
Dusitany NO2(-) <0,010 mg/I NMH 0,500 \Y
Chlor volny CL2-vol. <0,010 mg/l MH 0,3 V
Chut Chut Pfijatelny MH MH \Y
Konduktivita Vod. 33,6 mS/m MH 125 \Y
Pach Pach Prijatelny MH MH \
pH pH 7,65 MH 6,00-950 V
Zakal Zakal 0,900 ZF(n) MH 5 \
Zelezo Fe <0,005 mg/l MH 0,2 Vv
Teplota vody t 8,60 °C 8,00-12,0
Zaver :

Vzorek vyhovuje limitdm, jak je uvadi
Vyhlaska €. 252/2004 Sh. - priloha ¢€.1,
ve vSech stanovenych parametrech.

Vysvétlivky : Ve sloupci "HODN" je provedeno hodnoceni jednotlivych ukazatell s limity, jak je uvadi vyhlaska

€. 252/2004 Sh. v priloze €. 1. Vyhovujici parametry jsou oznaceny pismenem "V", nevyhovujici parametry pismenem "N".
Ve sloupci "TYP" je uveden typ limitu (NMH - nejvyssi mezna hodnota, MH - mezna hodnota, D doporuc¢end hodnota).
Prohlaseni : Vysledky analyz se vztahuji pouze na zkouSeny vzorek. Vyhodnoceni analyzy nenahrazuje protokol o analyze
vzorku, ani rozhodnuti hygienické , <

Zpracoval a schvalil : RNDr. Sarka Kubova
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